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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Watbrzychu, zgodnie z § 4 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé
woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), przekazuje w zatgczeniu zbiorcze roczne
oceny jakosci wody w parku wodnym ,Aqua-Zdréj” przy ul. Ratuszowej 6 i ptywalni krytej przy
ul. Sokotowskiego 75 w Watbrzychu.
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(1) ZBIORCZA OCENA ROCZNA JAKOSCI WODY

W PARKU WODNYM ,,AQUA-ZDROJ” PRZY UL. RATUSZOWEJ 6 W WAt BRZYCHU
w okresie od 06.2016 r. — do 06.2017 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe] Inspekgii
Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na ptywalniach
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2016) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Walbrzychu
stwierdza, ze w okresie objetym oceng

woda w nieckach basenowych nadawata sie do kapieli.

Zgodnie z wyzej cytowanym rozporzgdzeniem zarzadca obiektu:

1. systematycznie badat jako$¢ wody w nieckach basenowych z wymagang czestotliwoscig
oraz w zakresie obowigzujgcych parametrow mikrobiologicznych i fizykochemicznych
w akredytowanym laboratorium zewngtrznym z zastosowaniem metodyk referencyjnych
analiz,

2. uzgodnit harmonogram badan z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Watbrzychu i przekazywat na biezaco sprawozdania z przeprowadzonych analiz
laboratoryjnych wody,

3. w ramach kontroli wewnetrznej w okresie objetym oceng przediozyt sprawozdania
z badan mikrobiologicznych i fizykochemicznych 191 prébek wody pobranych
z niecek Parku wodnego ,Aqua-Zdréj”,

4. dokonywat biezgcej obserwacji jakosci wody, dokumentowat nadzér pracy urzadzen oraz
w trakcie godzin uzytkowania niecek rejestrowat wyniki pomiaréw pH, potencjatu redox,
chloru wolnego i zwigzanego — podstawowych parametréw $wiadczacych o czystosci

wody na plywalni.

Badania jakosci wody na ptywalni wykonane w ramach kontroli wewnetrznej przez
zarzgdce oraz w ramach biezgcego nadzoru sanitarnego przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Watbrzychu (219 w okresie objetym ocena) wykazaly przekroczenia
dopuszczalnych wartosci wskaznikéw mikrobiologicznych w 2 prébkach (w 1 ogédlna liczba
mikroorganizméw w 36°C po 48h, w 1 bakterie Pseudomonas aeruginosa i Escherichia coli)
I wskaznikow fizykochemicznych w 11 prébkach (w 9 chloroform, w 2 utlenialno$é, w 1 azotany,
w 1 metnos¢). Przekroczenia parametréw mikrobiologicznych (0,5% przebadanych préobek)
miaty charakter incydentalny i krétkotrwaty. Ponadto ilo$¢ i rodzaj przekroczonych parametréow

fizykochemicznych (5% przebadanych probek), okres i czesto$é wystepowania przekroczen



dopuszczalnych wartosci oraz ich wielko$é nie stwarzaty zagrozenia dla zdrowia oséb
kgpigcych sie.

Biorgc powyzsze pod uwage, po przeanalizowaniu wynikéw badania wody i oszacowaniu
ryzyka zdrowotnego zgodnie z zaleceniami WHO Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Watbrzychu stwierdza, ze woda w nieckach basenowych byla bezpieczna dla zdrowia
I spetniata wymogi rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiadaé¢ woda na ptywalniach.
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